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Til: Teknik- og Miljøudvalget 
 

Fra: Ole Bach  

 
Vedr.: Udskiftning af el-kabelkasser i Københavns Kommu-

ne. 
 
 

 

 
Der er ca. 3000 kabelkasser placeret under jorden i Københavns 
Kommune. De ældste er fra 1920 og de fleste fra perioden 1950 til 
1960, heraf omkring 600-700 kabelkasser i middelalderbyen. 
 
Over de sidste 30 år har der været 9 hændelser med brand og eksplo-
sioner i kabelkasserne, heraf de 6 sidste i perioden 2004 til 2006. 
Den mest markante var på Vesterbrogade d. 28. juni 2004, hvor der 
skete en eksplosion i kassen, hvorved fortovsdækslerne blev slynget 
op i luften. Den sidste hændelse var på Amager d. 1. juli, hvor der 
opstod en kraftig brand i en kabelkasse. 
 
Københavns Energi har siden eksplosion på Vesterbrogade arbejdet 
intenst med at afdække fejlårsagen og finde mulige løsninger på dette 
problem. 
Der har i denne proces været kontakt med medarbejdere i både Plan & 
Arkitektur og Vej & Park og der har gennem hele forløbet været i tæt 
dialog med relevante myndigheder, herunder sikkerhedsstyrelsen. 

 
Den 22. august 2006 har Vej & Park afholdt møde med DONG´s le-
delse for at blive orienteret om situationen og planerne for udskiftnin-
gen af kabelkasserne i Københavns Kommune. 
 
DONG har fokuseret på en meget hurtig løsning i tæt kontakt med 
sikringsstyrelsen og øvrige myndigheder for at undgå uheld, som kan 
medføre personskade. DONG er klar med en meget stor investerings-
plan for at eliminere risikoen for folk, der færdes i København. 
 
På baggrund af mødet blev DONG anmodet om at udarbejde et notat, 
som er vedlagt til orientering af udvalget. 
 
 
 


